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Zeichen Datum
Ga 26.06.2021
Pritfbericht: 2106207/7a Saite 1 von 4
Untersuchung: Trinkwasseruntersuchung auf PSM (Fremdlabor agrolab)
Probenahmeort/-stelle: WV Pretzfeld
Probenbseschreibung:  Trinkwasser
Probenahme durch: Fa.analab
Probenehmer _(Name) Herr Knaak
“Probenahmeart: " "Mikro: DIN:EN- ISO 19458 (K 19) {2006- 12) Zwecka T -

{DIN, Beschreibung) Phys./Chem.: DIN ISO 5667-5 (A 14) (2011-02)
Probenahmedatum _10.06.20:'21 Uhrzeif: ~ siehe Bericht

Probenemgang Labor: 10.06. 2021
Proben Nr. (analab Nr.): 21 06 207/7
Untersuchungszeltraum 10 086. — 24.06. 2021

Hinweais fiir gem. TrinkwV geforderte Untersuchungen und Untersuohungsergebmsse

Wir weisen Sie darauf hin, dass jeder Wasserversorger gem. §16 TrinkwV 2001 i.d.g.F. verpflichtst ist, unverziiglich jede Grenz-
wertiiberschreitung sowie jedes Erreichen bzw. Uberschreiten des technischen Mafnahmenwertes, den zustandlgen Uberwa-
churigsbehorden anzuzeigen. Zudem ist jeder Wasserversorger nach § 15 TrinkwV 2001 i.d.g.F. verpflichtet eine Kopie der Nie-
derschrift innerhalb von zwsl Wochen nach dem Zeitpunkt der Untersuchung dem Gesundheitsamt zu lbersenden. Falls Sie
unser Labér mit der Weitergabe der Ergebnisse an die zustdndige Behérde beauflragt haben, geschieht dies durch uns:

Das Priifergebnis wurde auftragsgemaR an die zusténdige Behdrde weitergeleitet: [X] ja [ nein

Die Priffergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegensténde. Die nur auszugswaise Vervielfattigung oder Abanderung des Berichts Ist ohne
unsera schiifliche Genehmigung nicht zuléissig, Die Verantworiung fiir die Richtigheit von Prabsnahme und Transport wird nur Gbememmen, wenn diese durch einen
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Untersuchungsergebnis:

{ Pestizide / Biozide (Summe nach TrinkwV)
3435 | Tetraconazol. ' '
{ Tritosulfuron

141 Fluopyram . =7
Dicamba
5! Ethofurnesat <"
Fenoxaprop
87| 3008 | Flumioxagin
9 131511 Cypermethrin
11 13211 Feripropidin

12 :3195 :Fenpropimorph . -
13 {3158 Lambda-Cyhalothrin

44 {3040 Pendimethalin . =
15 13187 | Aclonifen
16+ 3176 Amidosulfuron -
17 Atrazin
1181 ‘.._i-,.:-.Degétﬁyl}‘dééiSdbrObYl,a}ti‘é’iihf:_-:.
19 2-Hydroxyatrazin
21 2 | Bentazon
22 132281 Boscalid .-
23 Bromacil
24§ 31572 Bromioxynil . - o
25 Carbendazim e
6 T3T6A GhioRdazon T T e e
27 Chlormequat
28 113146 Chlorthalonil -
29 Chiortoluron
:30:'1 3245 Clodinafop. -
31 13208] Clomazone
:32°1 2236 | Clopyralid- -
33 | 3252 | Clothianidin
84 3413 i Cyfiufenamid . -
35 | 3427 | Cymoxanil .
'36 13004 | Cyproconazol - T L
37 ;3054 ; Desethylatrazin
38,8083 | Deséthylterbuthylazin : = 7 o o e T
39 13055} Desethylsimazin
4013209 Desmedipham
41 {2228 Dichlorprop -
42 13078 i Difenoconazol - 0 T Lt
43 13126 Diflufenican
2477|3717 Dimefuron .
45 {3138 Dimethachlor
46°-13320 1 Dirnsthenamid
47 13030 | Dimethoat
148 - 13210 { Dimethomarph

49 13324 | Dimoxystrobin

ik

A;A ACAIALRIALATATATA LA AEAIALATA TR A LR A bR A T

LAYA

Die Priifergabnisse Yeziehen sich ausschlieflich auf de untersuchten Prifgegensténde. Die nur auszugsweise Venlelfiligung oder Abinderung des Berichts ist ohne
unsere schrifiiche Genshmigung nicht zuléssig. Die Veraniwortung fiir die Richtigkeit von Probenahme und Transpor wird nur {ibemommen, wenn diase durch einen
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50 13101 Diuron -~

51 131841 Epoxiconazol

52 13122 Ethidimuron. " : "
63 132041 Flazasuliuron
54 | 3231 | Flonicamid . .
55 |3244 | Florasulam
56" 13187 1 Fluazifop

57 (3213 ] Fluazinam
5813214 Flufenacet

59 {3266 Fluopicolide
60 ' 3159 & Fluroxypyr-

61 i3215; Flurtamone
6213188 Flusilagol -l
63 13161 Haloxyfop
64 13432 Imazalil s
65 13078] Imidacloprid
6613199 | fodosulfuron-methyl . =i
87 13155 | loxynil
‘68 12128 [prodion:, o
69 131071 Isoproturon B
70:°13433 ¢ [soxaben - i
71 13183 Kresoxum methyl
7213428 { Lenacil e
73 13420 Mandlpropamtd

74 12226 'MCPA -
75 12227 Mecoprop

76 13340 Mesosulfuron-methyl
77 {3237 Mesotrione

78 3068  Metalaxyl -

79 13108 Metamitron

180 :3180 Metazachlor -~ .
81 (3242 Metconazol
83 13109 ] Metobromuron
84,3140 [ Mefolachior.
185 | 3217 | Metosulam
86| 3058 | Metribuzin_ o
87 {3124 Metsuliuron- methyl
8813280 | Myclobutanil -

89 | 3009 | Napropamid 7 _
90 82184 Nicoslfuron 750 o e
g1 13007 ; Penconazol

92 12860 { Pethoxamid. .- .
193 | 3149 Picloram o i
947 £3264 | Picolinafen - i inc o R me s e
g5 3243 Plcoxystrobln
'96 1 3434 | Pinoxaden . e A e iine
g7 13171} Pirimicarb

98 130901 Proghloraz . oo e
99 |2961 Propamocarb -
70013067 Propazin . TIT
10113010 | Propiconazol

10213238 | Propoxycarbazone. .o
10312240 | Propyzamid o i
{04 13429 | Proquinazid e i
105 { 3170 | Prosulfocarb
10613239 | Prosulfuron
10712962 Prothioconazol
10813283 | Pyrimethanil e _
1093350 { Pyroxsulam e oo e
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Die Priifergebnisse beziehen sich aussshliefiich auf die untersuchten Priifgegenstinde. Die nur auszugswelse Varvielfélligung oder Abéinderung des Berichis Ist ohna
unsere schnfﬂlche Genehmlgung nIcht zu!assng Die Verantwortung fiir die Richtigkeit von Probenzhme und Transport wird nur iibemommen, wenn dlese durch einen




analabtaubmann GmbH
Arn Berglein 3, 95336 Mainleus

Priifbericht: 2106207/7a

Seite 4 von 4

‘Quinmera

3430

Quinoclamin

13202

Quinofen [T

3176

Rimsulfuron

43052,

“Simazin - LT

3017

Spiroxamin

13248

3075

Tebuconazol

12964 1

3053

Terbuthylazin |

13263

‘Thiacloprid

3018

Thiamethoxam

1122131774
123 _301__1 Triadimenol
12413203 Triasulfuron. = =00 ot

3247

Tribenuron-me_thy!

) 13148

- Triclopyr

3330

Trifloxystrobin

8 13240

129 {3285 | Triticonazol
1301222912 4°D)

3019

Topramezon

213003

| Glufosinat -

ALRIA R A

3002

0010 [ g/

Glyphosat

Kurz-Beurteilung: -

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte bzw. 'Forderungen der TrinkwV 2001 a.F.

eingehalten.

Die Untersuchungsergebnisse erhalten ihre Freigabe mit nachfolgender Unter_schrift.

Dr. Si. Taubmann
Geschiftsleitung, Dipl. Chem.

Dr. Sa. Taubmann
Geschafisleitung, Dipl. Chem.

Dr. J. Knott
Laberigiter, Dipl. Biol.

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschiieBiich auf die untersuchten Priifgegenstidnde. Die nur auszugswalse Vervielf3ligung oder Abdnderung des Berichts ist ohne
unsere schrifiche Genehmigung nicht zuldssig. Die Verantwortung fiir die Richligkeit von Prabenahme und Transport wird nur Gbermommen, wenn dlese durch einen

Mitarbhalar 1incarar Eirra dorcbhactiihe uan irda



DOC-5-6761120-DE-P25

Dr. Blasy - Dr. Busse

Nigderlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg
Moosstrale 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: eching@agrotab.de www.agrolab.de

Dr.Blasy-Dr.Busse Moossir, 6A, 82279 Eching

ANALAB TAUBMANN GMBH
Herr Gratzke

AM BERGLEIN 3

95338 MAINLEUS-ROTHWIND

Your labs. Your service.

Die in diesem Dokument berichteten Veriahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert, A

tiren sind mit dem Symbal * *) " gakennzeichnet.

& Auitrag
£ Analysennr. 734692 Trinkwasser
£ Probeneingang 15.056.2021
& Probenahme keine Angaban
£ Probenehmer Analab Traubmann GmbH (4077)
g Kunden-Probenbezeichnung 2106 207 -7
£ Untersuchungen nach Anlage 2 Teil I Nr. 10 und 11 (Pfianzenschutzmittel-Wirkstoffe und
5 Biozidprodukt-Wirkstoffe) der TrinkwV/ '
£ ' DIN 50930
§ Einheit Ergebnis Best-Gr.  TrnkwV /EN 12562 Methode
Z Pflanzenbehandiungs- und Schidlingsbekémpfungsmittel (PSM) .
Aclonifen mofl <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
| Amidosulfuron mgfl <0,00063 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
|Atrazin mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,3001 DIN 38407-36 : 2014-09
Atrazin-desethvi-desisopropy! mg/i <0,000025 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 - 2014-09
Atrazin-2-Hydroxy mgit <0,000030 (NWG}| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Azoxystrobin mofl <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Bentazon mafl <{,000015 (NWG)| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Boscalid mgil <0,000030 (NWG){ 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Bromacil mafl <0,00002 (NWG}| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Bromoxynil mgll <0,00003 (NWG) | 0,00005 ; 0,0001 DIN 3840736 : 2014-09
Carbendazim mai/l <0,000010 (NWE); 6,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Chloridazon mgfl <0,000019 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN .38407-36 : 2014-08
Chiormequat (Cyeocel) mgfl <0,000030/ 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Chiorthalonil moll <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-37 : 2013-11
Chiortoluron mgfl <0,00001 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-08
Clodinafop mgh - <0,0000206; 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Clomazone mgfl <0,000020 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Clopyralid mga/l <0,000020 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Clothianidin mg#h <0,000010 (NWG)| 0,00003 | 08,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Cyflufenamid magfl <0,0000110 (NWG) | 0,00003 | 0.0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Cymoxanil mafl <0,000030 (NWG) | 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Cypermethrin ma/ <0,00003 (NWG)! 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-37 : 2013-11
Cyproconagzol mg/ <0,000030 (NWG)| 6,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Deltamethrin mglt <0,00003{ 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-37 : 2013-11
Desethylatrazin mg/l <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Desethyfferbuthylazin mg/l <0,00002| 0,00002 ; 0,0001 DIN 38407-36 : 20174-09
Desisopropylatrazin mgl <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-08
Desmedipham mgft <0,600030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Dicamba mg/l <0,000050| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Dichiorprop (2,4-DP) mag/l <0,000010 (NWG}! 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36: 2014-09
Difenoconazol mgfl <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,001 DIN 38407-38 : 2014-09
Diflufenican ma/f <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Seite Tvon 4
Ust/VAT-ID-Nr: Geschaftsiihrer Elne Zweignlederlassung \Q‘:'\y_//f"/, N
DE 128 244 188 Br. Cerle C. Paich der AGROLAB Labor GmbH el
Dr. Paul Wimmer 84079 Bruckberg, m DAkkS
AG Landshut, HRB 7131 '/‘/;-:\\\\ ~ Deutsche
gL Akkrediterungssielle

Datuim
Kundennr.

PRUFBERICHT 1681729 - 754692

1681729 Angebot 85-115654

24.,06.2021
40010827

0-PL-14289-01-C0
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Niederiassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg
Moasstraie 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Genmany
Tel.: +49 (08143} 7801, Fax: +49 (08143) 7214

eMall: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Your labs. Your service.

DGG-5-6161120-DE-P2E

B
E
i)
8 Datum 24.,06.2021
g Kundennr. 40010627
5 PRUFBERICHT 1681720 - 754692
3 DIN 50830
3 Einheit Ergebnis Best-Gr. TrinkwV /EN 12502 Methode
€ |Dimefuron mafl <0,000030 (NWG){ 0,00005]| 0,06G1 DIN 38407-36 : 2014-09 _
f Dimethachior mafl <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
5] Dimethenamid _maf <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
£ Direthoat maA <0,000030 (NVWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
o Dimethomomph magf <0,000030 {(NWG){ 0,00005 ] 0,0001 DIN 38407-36 : 201409
< |Dimoxystrobin mall <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-08
@ Diuron mgfl <0,00002! 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
& |Epoxiconazol ‘imofl <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
E Ethidimuron mg/l <0,00003 (NWG){ 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
o |Ethofumesat mgfl <0,000025 (NWG)| 0,00005 | 0,00601 DIN 38407-36 : 2014-09
_E Fenoxaprop mafl <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
ﬁ Fenpropidin mgfl <0,009030'(NWG) 0,00005 [ 0,0001 DIN 38407-37 : 2013-11
2 |Fenpropimorph mg/l <0,06001| 0,60001 | 0,0001 DIN 38407-37 : 201311
5 |Flazgsulfuron mg/l . __..<0,000030| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-08
‘6 (Flonicamid mg/l <0,000025 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN.38407-36 : 2014-08
_,g Florasulam mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-08
5 |Fluezifop |mgft <0,000030 (NWG)| 0,00605 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
2 |Fuazinam mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
§ Flufenacst mgA <0,000020{ 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
ﬁ Flumioxazin mof <0,00003¢| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-08
¢ (Fliopicolide mg/l =0,000030 (NWG) | (,00005 | 0.0001 DIN 38407-36 : 2014-09
£ |Flugpyram mg/ <0,000010 (NWG) | 0,00003 [ 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
) ,,'g Fluroxypyr . mgfl . <0,0000306| 0,00003 | 0,0001 DIN- 38407-36 - 2014-09
e L 1 (110t ———————a 1 ° | AR ~<0,00_0{_130 (NWG)Y-0,00005 | -0,0004 ) - -~ | —DIN-38407-36: 2014-08 -
o |Flusitazol maf <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
§ Glufosinat mafl <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN ISO 16308 : 2017-09
g Giyphosat ' mg_ll <0,000010-(NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN ISO 16308 : 2017-09
& |Haloxyfop mgl <0,000030 (NWG) | 0,00005 |_0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
3 Imazalil mg/l <0.000030 (NW_'G} 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
W (Imidactoprid mg/l <0,00003 (NWG}| 0,00005 | 0,0001 DIN.38407-36 : 2014-08
8 lodosulfuron-methy{ mafl _<0,000030 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
= loxynil mafl <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
g Ipradion mg/l <0,000025 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
& |Isoproturon mgl ) <0,00002] 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
& |Isoxaben mg/] <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
g Kresoximmethvl mol <0,000030 (NWG)!| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
_g’ Lambda-Cyhalothrin - mg/l <0,600050| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-37 : 2013-11
& Lenacif mgf] <0,000015 (NWG)| 0,00003 [ 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
E Mandipropamid mg/l <0,000030 (NWG)! 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
= |MCPA mg/l <0,00003 (NWG) | 6,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-08
‘g Mecoprop {MCPP) mgfl <0,00001 (NWG)| 0,00002 ; 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
z Mesosulfuran-methyi mal <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
2 |Mesotricne mgl <(,000025 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
F Metataxy! mafl <0,00002| 0,00002 | 06,0001 DIN 38407-36 : 2614-09
‘= |Metamitron mgfl <0,00003 (NWG)! 0,00005 | 0,0001 DiN 38407-36 : 2014-09
g Metazachlor mg/l <(0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
g Metconazol mg/] <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
2 (Methigcarb mofl <0,000015 (NWG)| 0,00003 ; 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
8 |Metobromuron mgil <0,00003 (NWG}| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
£ |Metolachior (R/S) mgfl <0,00002) 0,00002 [ 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
§ Metosulam magil <0,600036 (NWG)! 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
‘E Metribuzin ma/t <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
g Sefte 2 von 4
Ust/VAT-ID-NT: Geschiftsfihrer Eine Zwelgniederlassung S =,
DE 126 844 188 Br. Carlo C. Pelch der AGROLAB Labor GmbH s % -
Dr. Paut Wimmer B4079 Bruckberg, JacHE DAKKS
AG Landshut, HRB 7131 ’,,//“',P\?\ ﬁtrteszﬁmngmeue

D-PL-14289-01-00
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Die in diesem Dokurnent berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISCAEC 17025:2018 al&«e&itieﬂ. Ausschiieflich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem S

ymbol " *) " gekennzeichnet.

Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlassung der AGROLAB ELabor GmbiH, Bruckberg
Moosstrafie 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany
Tel.: +49 (08143} 7901, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Your labs. Your service.

GROUP

Datum 24.08.2021
Kundennr. 40010627
PRUFBERICHT 1681729 - 754632
DIN 50930
Einheit Ergebnis Best-Gr. TrinkwV /EN 12502 Msthode
Metsulfuron-Methyi mafl <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Myclobutanil maf <0,000030 {(NW&); 0,00005: 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
\Naproparnid mafl <0,00003 (NWG)| 0,00005 [ 0,0001 DIN 38407-36 . 2014-09
Nicosulfuron ma/l <0,060015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Penconazol mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Pendimethalin mg/l .<0,000020| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-37 : 2013-11
Pethoxamid mgi <0,000030 {NWG){ 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Picloram mgf <0,000030 {NWG)| 0,00005 | 0,0001 DiN_38407-35 : 201010
Picolinafen mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Picoxystrobin mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Pinoxaden moll <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Plrimicarb mg/l <0,000015 (NWG} ! 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-38 : 2014-08
Prochloraz magf <0,000030 _(_NWG) 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Propamocarb mo/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
FPropazin mg/l <0,00003 (NWG)!| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Propicanazol mg/l <0,000036 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Propoxycarbazon ma/t <0,000030 (NWG)| 0,00005 { 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Propyzamid mg/l <0,000030 (NWG): 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-08
Proguinazid mgf <0,000030 (NWG]| 0,00005 | 0,0001. DIN 38407-36 : 2014-09
Prosulffoparb mgfl - - <0.00005| 0,00005 | 0,0001 DiIN 38407-37 : 2013-11
Prosulfuron mgf <0,000030 (NWEG)) 0,00005 | 0,0001 DIN.38407-36 : 2014-09
Prothioconazol mig/ <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Pyrimethanit ma#l <0,000015 (NWG) | 0,00003 | 08,0001 - DIN 38407-36 : 2014-09
|Pyroxsutam. —— oo - |mgft-— - --<0,000010-{NWG}|-0,00003--0,0001 | -~ ----———DIN-38407-36 - 201409 -
Quinmerac mag/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Quinoclamin mgfl <0,0_'00010 {NWG)| 0,000025 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Quinoxyfen mgft <0,000030 (NWG)}| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36; 2014-09
Rimstilfuron mgl <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Simazin mgl ) .<0.‘00002 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Splroxamine mg/t <0,000030 (NWG)! 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Sulcofrion ma/l <0,000030 {NWE)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Tebuconazol mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-08
Tebufenpyrad mg/ <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Terbuthvlazin mgfl <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Telraconazol mg/l <0,000030 (NWG)!{ 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Thiacloprid mgft <0,000015 (NWG)| 0,00003 ; 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-02
Thiamethoxam mgil <0,000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Thifensulfuron-Methy! mgy/l <0,00003 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Topramezone mgfl <0,000010 {(NWG)| 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36: 2014-09
Triadimenol mgll <0,000010 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Triasulfuron mgfl <0,000030_ (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Tribenuron-methyl ma/l <0,000030 (NWG); 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Triclopyr mg/l <0,0060030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Trifloxystrobin mg/l <0,000030 (NWG)[ 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Triflusuffuron-methyl ma/l <0.000030 (NWG)| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Triticonazol mof <0,000030 (NWG}| 0,00005 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
Tritosulfuron mgf <0,000025| 0.000025 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
2,4-Dichiorphenoxyessigsdurs (2,4-D) mafl <0,00002| 0,00002 | 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09
PSM-Summe mall 0 0,0005 Berechnung

Eri&uterung: Das Zaichen "<" oder n.b. in der Spafte Ergabnis bedeutet, der betroffende Stoif ist bei nebenstehender

Beslimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Das Zeichan "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeufet, der befreffende Sioffist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht
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itiert. AusschlieBIich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol * *) " gekennzeichnet

Die in diesem Dokument berichieten Verfahren sind gemah DIN EN ISOAEC 17025:2

Dr. Blasy - Dr. Busse

Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg
Moosstralie 6 a, 82279 Eching am Ammerses, Germany
Tel.: +49 (08143) 7801, Fax: +49 (08143) 7214

eMail: echmg@agro!ab de www.agrolab.de

PRUFBERICHT 1681722 - 754692

nachztweisen.

Die parameterspezifischen analylischen Messunsicherheifen sowie Informafionen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verflighar, sofem die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspeziiischen Bestimmungsgrenze legen.

Your labs. Your servicse.

Datum
Kundennr.

v

24.06.2021
40010627

Die Probenahme erfolgte gemiit: Extern erbrachte Dienstleistung durch das gemil Trinkw\/ notifizierte Labor. (N9) v

v) externe Dienstisisiung

im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte TrinkwV

singehalten

Hinweis zu Desisopropylairazin:

= Desethylsimazin (=Atrazin-deslsopropyl)
Hinweis zu PSM-Summe:

Zur Berechnung werden nur die tatséchlich gemessenen Werte verwendet. Einzelwerte, die Kleiner als die Bestimmungsgrenze sind, werden

gleich 0 gesetzt.

Beginn der Priifungen: 15.06.20271
Ende der Pritfungen: 22.06.2021

Dia Ergebnisse beziehen sich ausschliefifich auf die gepriifien Gegensténdes. In Fiflen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probsnahme

_verantwortlich war, geften die berichfeten Ergebnisse.fiir die Proben wie erhalfen. Die auszugswelse Vervisiféltigung des-Berichts ohne unsere -

schrifliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Prifbericht werden geméR der mit Ihnen schriftfich geman
Aufiragshestéfigung getraffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise 1.S. der DIN EN ISG/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtat.

Dr.Blasy-Dr.Busse Frau Hochreiter, Tel. 08143/79-14%
FAX: 08143/7214, E-Mail: Katharma.Hochrelter@agrolab de

Kundenbetreuung

Ust.VAT-ID-Nr: Geschaftsfithrer Eine Zweigniederlassung
DE 128 944 188 Br. Caro €. Peich der AGROLAB Labor GmbH
Dr, Paul Wimmer 84079 Bruckberg,
AG Landshut, HRB 7131
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