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Untersuchung: 	Trinkwasseruntersuchung auf PSM (Fremdlabor agrolab) 

F'robenahmeort/-stelle: WV Unterzaunsbach 

Probenbeschreibung: 	Trinkwasser 

Probenahme durch: 	Fa.analab 

Probenehmer (Name): Herr Knaak 

Probenahmeart: 	Mikro: DIN EN ISO 19458 (K 19) (2006-12), Zweck a 
(DIR Beschreibung) 	 Phys./Chem.: DIN ISO 5667-5 (A 14) (2011-02) 

Probenahmedatum: 	10.06.2021 	 Uhrzeit: 	siehe Bericht 

Probeneingang - Labor: 10.06.2021 

Proben-Nr. (analab-Nr.): 21 06 207/9 

Untersuchungszeitraum: 10.06. — 24.06.2021 

Hinweis für gern. TrinkwV geforderte Untersuchungen und Untersuchungsergebnisse: 
Wir weisen Sie darauf hin, dass jeder VVasserversorger gem. §16 TrinkwV 2001 i.d.g.F. verpflichtet ist, unverzüglich jede Grenz-
wertüberschreitung sowie jedes Erreichen bzw. Überschreiten des technischen Maßnahmenwertes, den zuständigen Überwa-
chungsbehörden anzuzeigen. Zudem ist jeder Wasserversorger nach § 15 TrinkwV 2001 i.d.g.F. verpflichtet eine Kopie der Nie-
derschrift innerhalb von zwei Wochen nach dem Zeitpunkt der Untersuchung dein Gesundheitsamt zu übersenden. Falls Sie 
unser Labor mit der Weitergabe der Ergebnisse an die zuständige Behörde beauftragt haben, geschieht dies durch uns: 

Das Prüfergebnis wurde auftragsgemäß an die zuständige Behörde weitergeleitet: E ja ❑ nein 

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Die nur auszugsweise Vervielfältigung oder Abänderung des Berichts ist ohne 
unsere schriftliche Genehmigung nicht zulässig. Die Verantwortung Kir die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur übernommen, wenn diese durch einen 
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Untersuchungsergebnis: 

Mess- und Probenahme- Kennzahl 	1230/0474700686 
stelle, 	 Name 	1 Unterzaunsbich, Brauerei Meister. PM-Mahn 
Viasserg ewInnungsanlage: 	 n  ' 	 - 	- 

Proben-10 des Labors: 	 2106207-9 
Probenahme: 	 Datum 	'10 06 2021 

Uhrzeit 	11:45 
Probengewinnung: 	 Sticripmhe 	Medium 	Trinkwasser ka't 

Messprogramm: 	 • 	 • 
Sn 	 • 

1 2200 Pestizide / Biozide (Summe nach TrInkwys) 

der- 
ze,- 
chen 

wert/ 
Unter.,  
acht.- 

halt 

v 

i 	, 
..., 

... 

d 

0 PO 
2 3435 Tetraconazol < 4030 PO 
3 3332 Tritosulfuron < 0025 ppa 
4 3414 Pluopynam < «010 pg/I 
5 3147 Dicamba < 4050 PO 
6 3205 Ethofumesat < 0,025 WI --I 
7 3129 Fenreraerce < 0 030 ptla 
8 3008 Flumioxerzin < 14050 1601 
9 3151 Cypemetten < Ö0 90 
10 3152 Diellerneffire < /03 NI i 
11 3211 Fenut• din < 030 p0A 
13 3155 F" 	usw 	• • < PrO 
13 3158 Lambda-Cyhatothrin < ,050 pg/I 

3040 Pendimethalin <0,020 90 
15 3182 Aclonifen < 0,030 vgl 
16 3175 Amidosulfuron < 0;03 ppa I 
17 3051 Atrazin < 0,02 90/1  

19 3058 
13._.3212aDeseth abezin < g,025 pgil 

2-13Ydfflaket 	., 	- 

	

._ 	,. r(t313.„ .090 . . 	_ 	.. 	. 	. 	. 
20 3155 Azoxyetrobin "'"---< 0 015 pril 
21 3102 ütz Benen < t15 pgil 
22 3228 Boscalld < 030 gr9/1 
23 3150 Bromani < 02 de 
24 3157 Orfinibe_1 < 03 	4 0011  
25 3188 Cerbendazim < 010 yffi., 
26 3104 Chloridazon < 010 KA 
27 3208 Chlonneguat < 05 pga 
28 3148 Chlorthalonit < 030 ppa 
29 3111 Ctdortoluron < 01 pglI , 
30 3245 Clodblefie < 02 P8A 
31 3208 Cbmezone < 030 WI 
32 2238 Clopyralid < 030 sign . 	, 
33 3252 Clothianldin < 010 pgil 
34 3413 Cytlidenamid < 010 im 
35 3427 Cymoxanil < j030 p91 
36 3004 eroconazol < 0,030 PO 
37 3054 DesetW_etrazin < C102 p94 , ,.__. 
38 3003 

, 
Desethylterbuthylazin 	' < 02 MA 

39 3055 Desettn0sImazin < 02 p9A 
ao am Deaunadieharn 	- • 030 16111 
41 2228 lap < 010 pg/I 
la 3078 offen'odonazol < 015 INA 
43 3128 DitlufenInan , 030 :5 
44 3117 Dirnefuron 
45 3138 Dimethachlor < 030 er0A 
48 3320  DiMelberlanAd < 	' 010 "mg 
47 3030 Dimethoet < 030 ial 
48 nm Dirtethemorph ........., < 030.. pgi1 
49 3324 DImoxystrobin < 030 p94 

Dle Prülewebnleur trezkihen 	eneeeriellich sie. unlereudgen PrObeprnetinds. Dle nre euempeesee iienlediregung oder Ablodonod dee dOrichto IP dile 
liess schlellehe reereeloung ekelt zirlieele. Ols verwmenues ler de Needgked von Probonahmo und Tnimpal vIrd nur überarm en. wenn dese Ode dm 
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San- 	Ness-  'Ein- Probeine orbehandlung 
der- 	viert/ 	heilt 

50 

Z01- 

I chen 
< 

Unter- 

schl. 
0;02 pg/I 3101 Diwan 

51 3184 Epoxiconezol 
< 

d 030 ygll 
52 3122 'EOSntim < 03 Je 
53 3204 Flezmulfuron < d 050 WI 
54 3231-  }483igdiamid i 025 pg/I 
55 3244 Floreeutern < 1 015 pgl 
56 3197 egigüggp < d/030 pgl 
57 3213 Flutmlnern < 030 
513 3214 Flufenacet < 402 

3266 
pgl

59 Fluopioolide < 4030 24/1 
60 3169  FluronpYr < .0,06  • • POli 
61 3215 Flurtemone < 11,030 yg/1 
62 3186 Flueiläol <.  6,030 ' gig/I 
63 3161 Helm** 0,030 , leg/I 
64 3432, Mazgall r- < 

,S30 
403 

. 
pg/I 65 3078 Imidectoprid 

gg 3199 ledoeutfuronmethyl .< 0,050 
87 3155 Iowa < 0r03 jeg/I 
68 2128 I 	Ion < 0,025 WI 
69 
TO 

3107 Isoproturon < 002 SI 
 3433 Isomben k 0,030 pgA 

71 3183 Knescodm-rnethyl < 0 04.321.2_SI 
72 . 3428 Lepemg .c 09015  Jen 
73 3420 Mandüropernid < 0,030 pgi 
74 MCPA < 003 PO 2228 
75 2227 IM:. .. ic 001 • 
76 3840 ron-methyl . 	< 	- 1 030 :,. 
77 327 Mettetone < e 025 , NA 
78 3068 Meteilexi4 < 102. .4. 	. 
79 3108 fegamfirOn c .1 .03. WI 	. 
80 3180 Metanchlor r 	< 002 
81 3242 Metconaml < 1 030 
82 3249 Mühekerb < 015 MA 
83 3109  Metobromuron < 03 _PO 
84 3140 Metolechlor < 02 Mg 
85 3217 megosam < 030 güll 
86 3058 Metribuzin < 03 man 
87 3124 Metsulfuron-methyl < 03 pgl 
NI 3280 Mydobutan6 < 030 IM 
89 3000 Napropamid < 03 pol 
90 3218 Nicosulfuron < 015 
91 3007 Penconazol < p030 WI 
92 2960 PelhommId < 11030 WI 
93 3149 Picktram < I 	IK I go 
94 3264 Picölnafen < 24._e_le 
95 3243 PIwestrobin < 0.030 ji0/1 
98 3434 PInmaden ••• < 0.03__. 
97 3171  POWnkerb < 0 015 pgl 
98 3000 Prochkraz < 1 030 go 
gg 2961 Propamocarb < 030 WI 
100 3051 PropetzIn '4 pg1 
101 3010 Proptconazol . < 0.030 pg/I 
102 3238 Propoeverbmorie . -.. < 4.030_8/1 
103 2240 Propyzened < 0030 MO 
104 3428 Proquinegd < 030 gigll _ 
105 3170 Proeulfocerb < . 

05 NO 
106 3239  Prosüdtwen 030 p91 
107 2962 Prothl000nazol < 0`030 gsg/I 
108 3283 Pyrignildffini < 0,015 Sf 
109 3350 Pyroxsulem < 0,010 pg/I 

Pffirotooloiros boten rdr atearcleallon ei clo untaraudnon PagogonatIndr IM nur auazugawbo VarvIallan oder Abindamil Aw  andre ir Ohne 
'am ertrolltlejs tiatigtivdnam Med* TOMO MO vrrannworo 6 ebb larillakan von Praboneltaa und /Sec« *d rar Ilbanarrinen. arrr rimo droh oben 
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115 3017  Seiroxamin  

11.5, 
Tebuconazol  

2964 ::TebUferipy.ted.;;P::::::,:.:.t;.:.::*.. 
119 3053 	Terbuthylazin 

12671.3255 
121 15018 Thiamethoxam  

TriadimenO1 	 
3203 

Tdbenuron-methyl 	 eii230 

126 :.E.514.0:, 030 y 

127 3330 Triffestrobin   	 0,030 

129 '3285 Triticonazol 	 0,030 	p /I 

131 775019 Topramezon 	 0,010 p 

132  3003  Glufosinat 	 03Ö pg/I 

133 3002 Glyphosat  	 16,010 pgd 

Kurz-Beurteilung: 

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte bzw. Forderungen der TrinkwV 2001 a.F. 
eingehalten. 

Die Untersuchungsergebnisse erhalten ihre Freigabe mit nachfolgender Unterschrift. 

e /  

Dr. Si. Taubmann 	 Dr. Sa. Taubmann 	 Dr. J. Knott 
Geschäftsleitung, Dipl. Chem. 	 Geschäftsleitung, Dipl. Chem. 	 Laborleiter, Dipl. Biol. 

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Dle nur auszugsweise Vervielfältigung oder Abänderung des Berichts ist ohne 
unsere schdttliche Genehmlnune nicht zulässig. Die Verantwortung für die Richtigkeit von Prabenahme und Transport wird nur übernommen, wenn diese durch einen 

414.114100mmeree.H...:.....H. .. 

[  :liikagdgi ..aüided1Yr..011.::......,:::,.....-.:',::E.:.:::..:.::::,.1.,..:.:......::::::.:.;:,:.,;::.::..:::::.::::-.,.,:: 

111 3430 QuinOclamin 

113 3176   	 
114/ 

122 
23 

3177 
3011 

3075 

0,030  
0,010 	g/I 

0,030  en L 
0,015 , gil  
0,02 I Ug/I 
0,030 pg/I 

6:030 	n 
0,015 j  .,,1  
0,030 p9/I 
0,02 	r /I 

d°9000i0 5  P9/I 
0,010  
	 d,030 



DAkkS 
2..? Deutsche 

Akkreciltierungsstelle 
D-PL-14289-01-00 

AGROLAB GR°uP  

Tri 

Dr. Blasy - Dr. Busse 

f; 
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214 
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litalacY-Daldcse Mon 6A, 82279 Eching 
c 

ie., 	ANALAB TAUBMANN GMBH 
O 	Herr Gratzke 

AM BERGLEIN 3 
ö 	95336 MAINLEUS-ROTHWIND 
-o 
E >, 

E 
-0 	 Datum 

	
24.06.2021 

E 	
Kundennr. 	 40010627 

PRÜFBERICHT 1681729 - 754694 
e Auftrag 	 1681729 Angebot 85-115654 
13)  Analysennr. 	 754694 Trinkwasser 

Probeneingang 	 15.06.2021 
0 

Probenahme 	 keine Angaben 
Probenehmer 	 Analab Traubmann GmbH (4077) 

2 Kunden-Probenbezeichnung 	 21 06 207 - 9 

2 Untersuchungen nach Anlage 2 Teil I Nr. 10 und 11 (Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und 
Biozidprodukt-Wirkstoffe) der TrinkwV 

DIN 50930 
Einheit 	 Ergebnis Best-Gr. TrinkwV / EN 12502 Methode 

Pflanzenbehandlun s- und Schädlin sbekäm fun smittel (PSM 
Aclonifen mon <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Amidosulfuron men <0,00003 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36: 2014-09 
Atrazin 	 mon 

mon 
<0,00002 

<0,000025 (NWG) 
0,00002 
0,00005 

0,0001 
0,0001 

DIN 38407-36 : 2014-09 
DIN 38407-36 : 2014-09 Atrazin-desethyl-desisopropyl 

Atrazin-2-Hydroxy mg/I <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Azoxystrobin mg/I <0,000015 (NWG) 0,00003 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Bentazon mp/I <0,000015 (NWG) 0,00002 0,0001 DIN 38407-36: 2014-09 
Boscalid mon <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36: 2014-09 
Bromacil mg/I <0,00002 (NWG) 0,00003 0,0001 DIN 38407-36: 2014-09 
Bromoxynif mq/I <0,00003 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Carbendazim mg/I <0,000010 (NWG) 0,00003 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Chlortdazon mg/I <0,000010 (NWG) 0,00003 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Chlormequat (Cycocen mon <0,000030 0,00003 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Ch/orthatonll mg/I <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-37: 2013-11 
Chlortoluron mo/1 <0,00001 (NWG) 0,00003 0,0001 DIN 38407-36: 2014-09 
Clodinafop mg/I <0,000020 0,00002 0,0001 DIN 38407-36: 2014-09 
Clomazone mg/I <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Clopyralid mg)! <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36: 2014-09 
Ciothianidin mon <0,000010 (NWG) 0,00003 0,0001 DIN 38407-36: 2014-09 
Cyflufenamid mg/I <0,000010 (NWG) 0,00003 0,0001 DIN 38407-36: 2014-09 
Cymoxanil mg/I <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Cypermethrin mg/I <0,00003 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-37: 2013-11 
Cyproconazol mg/I <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Deltamethrin men <0,00003 0,00003 0,0001 DIN 38407-37: 2013-11 
Desethylatrazin mg/I <0,00002 0,00002 0,0001 DIN 38407-36: 2014-09 
Desethylterbuthylazin mg/I <0,00002 0,00002 0,0001 DIN 38407-36: 2014-09 
Desisopropylatrazin mon <0,00002 0,00002 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Desmedipham mg/I <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36: 2014-09 
Dicamba mon <0,000050 0,00005 _0,0001 DIN 38407-36: 2014-09 
Dichlorprop (2,4-DP) mq/I <0,000010 (NWG) 0,00002 0,0001 DIN 38407-36: 2014-09 
Difenoconazol mon <0,000015 (NWG) 0,00003 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Dfflutenican mq/I <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 

Seite 1 von 4 
Ust.NAT-1041r: 
DE 128 944 188 

Geschäftsführer 
Dr. Carlo C. Peich 
Dr. Paul Wimmer 

Eine Zweigniederlassung 
der AGROLAB Labor GmbH 
84079 Bruckberg, 
AG Landshut, HRB 7131 
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Datum 
	

24.06.2021 

Kundennr. 	 40010627 

DIN 50930 
Ergebnis Best.-Gr. TrinkwV / EN 12502 Methode 

2.2 

:3 

P 

-55 

Dimefuron mcill <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Dimethachlor mg/I <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Dimethenamid mgfl <0,000015 (NWG) 0,00003 Q0001 DIN 38407-36 :2014-09 
Dimethoat mq/I <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36.: 2014-09 
Dimethomorph mg11 <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Dimoxystrobin mgA <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Diuron mg/I <0,00002 0,00002 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Epoxiconazol mq/I <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Ethidimuron mq/I <0,00003 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 :2014-09 
Ethofumesat mg/I <0,000025 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36: 2014-09 
Fenoxaprop mg/I <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Fenpropidin mgA <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-37 : 2013-11 
Fenpropirnotph mq/I <0,00001 0,00001 0,0001 DIN 38407-37 : 2013-11 
Hazasulfuron mg/I <0,000030 0,00003 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Flonicamid mei <0,000025 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Florasulam mg/I <0,000015 (NWG) 0,00003 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Fluazifop mg11 <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Fluazinam 	 mgA 	<0,000030 (NWG) 0,00005 	0,0001 	DIN 38407-36 : 2014-09 
Flufenacet 	 moll 	 <0,000020 0,00002 	0,0001 	DIN 38407-36: 2014-09 
Flumioxazin 	 mg/I 	 <0,000030 0,00003 	0,0001 	DIN 38407-36 : 2014-09 
Fluopicolide 	 mg/I 	<0,000030 (NWG) 	0,00005 	0,0001 	DIN 38407-36 : 2014-09 
Fluopyram 	 mq/I 	<0,000010 (NWG) 0,00003 	0,0001 	DIN 38407-36 : 2014-09 
Fluroxypyr 	 mg/I 	 <0,000030 0,00003 	0,0001 	DIN 38407-36 : 2014-09 
Flurtamone 	 mq/I 	<0,000030 (NWG) 0 00005- -0,0001 	-DIN 38407=36 : 2014=09 
Flusilazol 	 mg/l 	<0,000030 (NWG) 0,00005 	0,0001 	DIN 38407-36 : 2014-09 
Glufosinat 	 mq/I 	<0,000030 (NWG) 	0,00005 	0,0001 	 DIN ISO 16308 : 2017-09 
Glyphosat 	 mq/I 	<0,000010 (NWG) 	0,00003 	0,0001 	 DIN 150 16308: 2017-09 
Haloxyfop 	 mq/I 	<0,000030 (NWG) 	0,00005 	0,0001 	DIN 38407-36 : 2014-09 
Imazafil 	 mg11 	<0,000030 (NWG) 0,00005 	0,0001 	DIN 38407-36 : 2014-09 
Imidacloprid 	 mag/I 	<0,00003 (NWG) 0,00005 	0,0001 	DIN 38407-36 : 2014-09 
lodosulfuron-methyl 	 mcill 	 <0,000030 0,00003 	0,0001 	DIN 38407-36 : 2014-09 
loxynil 	 mg/I 	<0,00003 (NWG) 0,00005 	0,0001 	DIN 38407-36 : 2014-09 
Iprodion 	 mg/I 	<0,000025 (NWG) 0,00005 	0,0001 	DIN 38407-36 : 2014-09 
Isoproturon 	 mq/I 	 <0,00002 0,00002 	0,0001 	DIN 38407-36 : 2014-09 
Isoxaben 	 mq/I 	<0,000030 (NWG) 	0,00005 	0,0001 	DIN 38407-36 : 2014-09 
Kresoximmethyl 	 mgII 	<0,000030 (NWG) 0,00005 	0,0001 	DIN 38407-36 : 2014-09 
Lambda-Cyhalothrin 	 mg/1 	 <0,000050 0,00005 	0,0001 	DIN 38407-37 : 2013-11 
Lenacif 	 mg/I 	<0,000015 (NWG) 0,00003 	0,0001 	DIN 38407-36 : 2014-09 
Mandipropamid 	 mq/I 	<0,000030 (NWG) 0,00005 	0,0001 	DIN 38407-36: 2014-09 
MCPA 	 mg/I 	<0,00003 (NWG) 0,00005 	0,0001 	DIN 38407-36 : 2014-09 
Mecoprop (MCPP) 	 moll 	<0,00001 (NWG) 0,00002 	0,0001 	DIN 38407-36: 2014-09 
Mesosulfuron-methyl 	 mq/I 	<0,000030 (NWG) 0,00005 	0,0001 	DIN 38407-36: 2014-09 
Mesotrione 	 mg/I 	<0,000025 (NWG) 0,00005 	0,0001 	DIN 38407-36 : 2014-09 
Metalaxyl 	 man 	 <0,00002 0,00002 	0,0001 	DIN 38407-36 : 2014-09 
Metamitron 	 mei 	<0,00003 (NWG) 0,00005 	0,0001 	DIN 38407-36 : 2014-09 
Metazachior 	 mg/I 	 <0,00002 0,00002 	0,0001 	DIN 38407-36: 2014-09 
Metconazo! 	 mg11 	<0,000030 (NWG) 0,00005 	0,0001 	DIN 38407-36 : 2014-09 
Methiocarb 	 mr)11 	<0,000015 (NWG) 	0,00003 	0,0001 	DIN 38407-36: 2014-09 
Metobromuron 	 mg/I 	<0,00003 (NWG) 0,00005 	0,0001 	DIN 38407-36 : 2014-09 
Metolachlor (WS) 	 mg/I 	 <0,00002 0,00002 	0,0001 	DIN 38407-36 : 2014-09 
Metosulam 	 mg/I 	<0,000030 (NWG) 	0,00005 	0,0001 	DIN 38407-36 : 2014-09 
Metribuzin 	 mg/I 	<0,00003 (NWG) 0,00005 	0,0001 	DIN 38407-36 : 2014-09 
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Geschäftsführer 
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Einheit  
DIN 50930 

Ergebnis Best..-Gr. TrinkwV / EN 12502 Methode 

Metsulfuron-Methyl mg/I <0,00003 (NWG) 0 00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
n  Myclobutanit mgll <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 E 
g Napropamid mg/I <0,00003 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
.g. Nicosulfuron mg/1 <0,000015 (NWG1 0 00003 0,0001 DIN 38407-36`: 2014-09 

Penconazol mg/I <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
2 Pendimethalin mg/I <0,000020 0 00002 0,0001 DIN 38407-37 : 2013-11 
5 Pethoxamid mg/I <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
; Picloram mg/I <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-35: 2010-10 
t; Picolinafen mg/I <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
D Picoxystrobin mg/I <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
3 Pinoxaden mg/I <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 

Pirimicarb mg/I <0,000015 (NWG) 0,00003 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Prochloraz mg/I <0,000030 (NWG) 0 00005 0 0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Pmpamocarb mg/I <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Propazin mg/1 <0,00003 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36: 2014-09 
Pmpiconazol mg/I <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Propoxycarbazon mg/I <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Propyzamid mg/I <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Proquinazid mg/I <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001  DIN 38407-36: 2014-09 
Prosulfocan5 mg/I <0,00005 0,00005 0,0001 DIN 38407-37 : 2013-11 
Prosulfuron mg/I <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36: 2014-09 
Prothloconazol mgll <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Pyrimethanil mg/I <0,000015 (NWG) 0,00003 0,0001 DIN 38407-36: 2014-09 
Pyroxsulam mgll <0,000010 (NWG) 0;00003 0,0001 DIN 38407-36 :2014=09 
Quinmerac mg/I <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Quinoclamin mg/I <0,000010 (NWG) 0,000025  0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Quinoxyfen mg/I <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Rimsulfuron mg/I <0,000015 (NWG) 0,00003 0,0001 DIN 38407-36: 2014-09 
Simazin mg/I <0,00002 0,00002 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Splroxamine mg/I <0,000030 (NWG) 0,00005 0 0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Sulcotdon mg/I <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Tebuconazol mg/I <0,000015 (NWG) 0,00003 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Tebufenpyrad mg/I <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407.36: 2014-09 
Tenbuthylazin mg/1 <0,00002 0,00002 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Tetraconazol mg/I <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Thiacloprid mg/I <0,000015 (NWG) 0,00003 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Thiamethoxam mgll <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Thifensulfuron-Methyl mg/I <0,00003 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Topramezone mglI <0,000010 (NWG) 0,00003 0,0001 IDEN 38407-36 : 2014-09 
Triadimenol mg/I <0,000010 (NWG) 0,00003 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Triasuffuron mg/I <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Tribenuron-methyl mg/I <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Triclopyr mg/I <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Tritioxystrobin men <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Triesulfuron-methyl mg/I <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36: 2014-09 
Triticonazol mg/I <0,000030 (NWG) 0,00005 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
Tritosulfuron mg/I <0,000025 0,000025 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
2,4-Dichtag'nenaeessesäure (2,4-D) mg/I <0,00002 0,00002 0,0001 DIN 38407-36 : 2014-09 
PSM-Summe mg/I 0 0,0005 Berechnung 

92 	Erläuterung: Das Zeichen '1 /4" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar. 
Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht 
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Datum 
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0 
? PRÜFBERICHT 1681729 - 754694 
« nachzuwelsen. 

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage 
-6 	verfügbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezitischen Bestimmungsgrenze liegen. 
>, 
co 

Die Probenahme erfolgte gemäß: Extern erbrachte Dienstleistung durch das gemäß TrinkwV notifizierte Labor. (N9) v) 

• v) externe Dienstleistung 

24.06.2021 

40010627 

 

 

ft) 

ie  Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte TrinkwV 
:2 eingehalten 
*3  Hinweis zu Desisopropylatrazin: 
▪ Desethylsimazin (=Atrazin-desisopropyl) 
La Hinweis zu PSM-Summe: 
2  Zur Berechnung werden nur die tatsächlich gemessenen Werte verwendet. Einzelwerte, die kleiner als die Bestimmungsgrenze sind, werden 
u gleich 0 gesetzt. 

c2 Beginn der Prüfungen: 15.06.2021 
E• 	nde der Prüfungen: 22.052021 

3 • Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüftsbar nicht für die Probenahme 
e 	verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichtsohne unsere 
• schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß 
• Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise IS. der DIN EN ISOJIEC 170252018, Abs. 7.8.1.3 berichtet 

O 
- 
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